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TOIMINTASELOSTUS

Oviverhopuhaltimen puhallinnopeus valitaan säätimen 3-portaisella kytkimellä. Puhallin ja lämmityspatteri voidaan

myös sammuttaa kokonaan esimerkiksi kesäkauden ajaksi.

1. Ilmasulkukäyttö (ovirajakytkin valittu)

Oviverhopuhallin käynnistyy ovirajakytkimen tilatiedosta säätimeen asetetulle puhallinnopeudelle. Samalla avautuu

tuloilman lämmityspatterin venttiili. Puhallin sammuu ja lämmityspatterin venttiili sulkeutuu viiveen jälkeen.

2. Lämmityskäyttö (termostaatti valittu)

Lämpötilan laskiessa huonetermostaattiin asetetun raja-arvon alapuolelle, oviverhopuhallin käynnistyy säätimeen

asetetulle puhallinnopeudelle. Samalla avautuu tuloilman lämmityspatterin venttiili. Puhallin sammuu ja

lämmityspatterin venttiili sulkeutuu viiveen jälkeen.
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