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1200 MAX

L1 L1R T1 = 69Max-59Min
L3 L3R = 66Max-56Min

L3 L3R

L1 - Lytespan 1
L1R - Lytespan 1 Recessed
T1 - Tubetrack 1
L3 - Lytespan 3
L3R - Lytespan 3 Recessed

Key:

Track Mountings IS500
Installation Instructions

400 400

4.5Ø

Disconnect from mains supply before replacing the fuse or the lamp.
Vor dem Einsetzen der Sicherung oder der Lampe Spannungsfreiheit herstellen.
Débrancher  le  secteur  avant  de remplacer  le  fusible  ou l 'ampoule.
Desconectar del suministro de la red, antes de realizar la sustitución del fusible o de la lámpara.
Voor het vervangen van lamp of zekering, eerst netspanning uitschakelen.
K o p p l a  b o r t  s p ä n n i n g e n  f ö r e  b y t e  a v  e n  s ä k r i n g  e l l e r  e n  l a m p a .

Switch Off
Abschalten
Débrancher
Desconectar
Uitschakelen
Stäng av
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Avis Way Newhaven East Sussex BN9 0ED
T 0870 606 2030 F 01273 512 688  email: information@concordmarlin.com

© Concord Lighting Ltd.

Sui tab le  for  use  indoors
Geeignet für Innenanwendung
P o u r  u n  u s a g e  i n t e r n e
Adecuada para uso en interiores
Geschikt voor gebruik binnen
L ä m p l i g  f ö r  i n o m h u s b r u k

This Electrical Product
MUST be recycled.

11
.0

5


