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Kuva 1. Kytkimen kiinnityskehys kuvan mukaan seindén, ruuvit ylé- ja alapuolelle.

Sahkskytkentd kytkentékuvan mukaan Airfi-koneen ulkoiseen liityntélaatikkoon.

Kuva 2. Aseta alareuna sijaintiinsa ja kallista kytkimen runkoa seindé kohden. "
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Kuva 3. Tarvittaessa paina ylépuolen lukituskynnestd kohti kytkinrunkoa. Y
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Kytkin irroitetaan vetdméllé ylédosaa ulospdin tasopinnasta.

—Q
— ©
—@ =~
—@ =

Tor  lva  2or 2o
Kuva 1 Kuva 2
NOMAK
2x2x0,5+0,5
Tlor  lva  2or 2vo
. Liityntéikotelossa,
Alrﬂ Oy AB 02 430 3300 poista loikkilanka
Qir fl Piilipuunkatu 11 www.airfi.fi valilta
21200 Raisio, Finland | info@airfi.fi Speed]1...+24-COM

60800571 A-Airfi Uno asennusohie - Pidétémme oikeuden muutoksiin



