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Installationsanvisning

Installation Instruction

Asennusohje

eDuct...
 Trunking System Installation

Asennus johtokanavaan
Montering i kabelkanal
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Assemble / Kokoonpano / Montering 

11 mm ± 0.5

max. 2,5 mm²
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Disassemble / Asennuksen purkaminen / Demontering
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Data connection
Dataliitäntä
Data-anslutning

Universal box
Yleiskytkentärasia
Universal apparatdosa

Cable entry

Optional cable entry
90°


