lindab | huolto- ja asennusohje

KVDP

o Kantikas vaimennin pyoreilla 1ahdaoilla

o Vaimennusmateriaalina on Acutec-polyesterikuitu
. Vaipan materiaalina on sinkitty pelti

ASENNUS:

KVDP:td kaytetadn danenvaimentimena pyoreissa kanavissa.

Vaimennin kiinnitettaan kanavistoon liittimistaan vetoniiteilla. Tarvittaessa vaimennin
kannakoidaan rakenteisiin.

HUOLTO:
Aanenvaimentimien huollossa tulee huomioida seuraavat asiat:
- Vaimentimen sisdpinta puhdistetaan nylonharjaa kayttden muun kanaviston

puhdistuksen yhteydessa
- aanenvaimentimen vaimennuspintoja tulee kasitella varovasti
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